LEGENDA

CANALIZZAZIONE DI IMMISSIONE ARIA

CANALIZZAZIONE DI RIPRESA ARIA

CANALIZZAZIONE DI ESTRAZIONE ARIA SERVIZI IGIENICI

CAMBIAMENTO QUOTA CANALIZZAZIONE

CURVA CON ALETTE DEFLETTRICI

TRASFORMAZIONE CANALIZZAZIONE QUADRANGOLARE/CIRCOLARE

CANALIZZAZIONE FLESSIBILE CIRCOLARE CON FISSAGGIO MEDIANTE FASCETTE METALLICHE.
DIAMETRO PARI AL COLLO DEL DIFFUSORE SERVITO (SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO) DEL
TIPO INSONORIZZATO

BATTERIA DI POSTRISCALDO AD ACQUA CALDA PER MONTAGGIO SU CANALE COMPLETA DI PLENUM

[ & ]

DI COLLEGAMENTO, SPORTELLI D'ISPEZIONE, SERRANDA DI TARATURA MANUALE (DA PREVEDERE

IN ALTERNATIVA ALLA SERRANDA AUTOSERVOAZIONATA),

VELOCITA MASSIMA ATTRAVERSAMENTO ARIA 3 m/s; ACQUA 45/40°C, ARIA 16/29°C)

END |—— NOME UTA DI RIFERIMENTO
-1[H[3]08]  nuMERO PROGRESSIVO BATTERIE

TAGLIA BATTERIE
BLOCCO DI INSTALLAZIONE
PIANO DI INSTALLAZIONE

BRn

DLn

VAV

SIL

GRFn

SERRANDA DI TARATURA MANUALE
SERRANDA CON SERVOCOMANDO ON/OFF

SERRANDA TAGLIAFUOCO REI 120 OMOLOGATA M.I., CLASSIFICAZIONE SECONDO D.M. 16/02/2007 E
RISPONDENTI ALLE UNI/EN 13501-3 E UNI/EN 1366-2, COMPLETA DI SERVOCOMANDO BIDIREZIONALE E
MICROSWITCH

BOTOLA DI ISPEZIONE CANALIZZAZIONI

GRIGLIA DI TRANSITO A LABIRINTO IDONEA PER INSTALLAZIONE SU INFISSO, COMPLETA DI
CONTROTELAIO

RIF. GT/1 DIM. 300x150 mm

RIF. GT/2 DIM. 400x150 mm

RIF. GT/3 DIM. 500x150 mm

RIF. GT/4 DIM. 600x400 mm

RIF. GT/5 DIM. 600x200 mm

DIFFUSORE ANEMOSTATICO A CONI REGOLABILI IN ALLUMINIO ANODIZZATO COMPLETO DI SERRANDA
DI REGOLAZIONE

RIF. A1 DIAM. COLLO 2100 mm

RIF. A2 DIAM. COLLO @160 mm

RIF. A3 DIAM. COLLO @200 mm

RIF. A4 DIAM. COLLO @250 mm

BOCCHETTA DI RIPRESA ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE FISSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, CON
SERRANDA DI REGOLAZIONE, CONTROTELAIO E PLENUM DI CALMA AFONIZZATO
RIF. BR1 DIM. 200x100 mm

RIF. BR2 DIM. 200x200 mm

RIF. BR3 DIM. 300x200 mm

RIF. BR4 DIM. 400x200 mm

RIF. BR5 DIM. 500x200 mm

RIF. BR6 DIM. 400x300 mm

RIF. BR7 DIM. 500x300 mm

RIF. BR8 DIM. 600x300 mm

RIF. BR9 DIM. 800x300 mm

RIF. BR10 DIM. 250x450 mm

BOCCHETTA DI RIPRESA CON FILO INFERIORE A 15 cm DAL PAVIMENTO FINITO

BOCCHETTA DI IMMISSIONE ARIA A SEMPLICE ORDINE DI ALETTE FISSE IN ALLUMINIO ANODIZZATO,
CONTROTELAIO E PLENUM DI CALMA AFONIZZATO
RIF. BM1 DIM. 200x100 mm

VALVOLA DI ESTRAZIONE ARIA IN POLIPROPILENE CON FUNGO REGOLABILE MEDIANTE ROTAZIONE
DEL DISCO CENTRALE

RIF. E1 DIAM. COLLO 2150

RIF. E2 DIAM. COLLO 2200

DIFFUSORE QUADRANGOLARE AD ALTA INDUZIONE A FLUSSO ELICOIDALE CON DEFLETTORI
SINGOLARMENTE REGOLABILI, COMPLETO DI CAMERA DI RACCORDO PORTAFILTRO ISOLATA
TERMICAMENTE, A TENUTA, SERRANDA DI REGOLAZIONE, FILTRO ASSOLUTO H13. CONFORME ALLE
SPECIFICHE TECNICHE ALLEGATE

RIF. DEA1 DIM. 300x300 mm; DIAM. COLLO 2150

RIF. DEA2 DIM. 400x400 mm; DIAM. COLLO 2200

RIF. DEA3 DIM. 500x500 mm; DIAM. COLLO @250

RIF. DEA4 DIM. 600x600 mm; DIAM. COLLO 2250

DIFFUSORE QUADRANGOLARE AD ALTA INDUZIONE A FLUSSO ELICOIDALE CON DEFLETTORI
SINGOLARMENTE REGOLABILI, COMPLETO DI SERRANDA DI TARATURA E PLENUM

RIF. DE1 DIM. 400x400 mm; DIAM. COLLO @200, PANNELLO FRONTALE 600x600 mm

RIF. DE2 DIM. 500x500 mm; DIAM. COLLO @250, PANNELLO FRONTALE 600x600 mm

RIF. DE3 DIM. 600x600 mm; DIAM. COLLO @250, PANNELLO FRONTALE 600x600 mm

DIFFUSORE LINEARE CON SERRANDA DI REGOLAZIONE, COMPLETO DI PLENUM ISOLATO,
COSTRUZIONE IN ALLUMINIO ANODIZZATO
RIF. DL1, N°2 FERITOIE, LUNGHEZZA 1000 mm

CASSETTA REGOLATRICE DI PORTATA PER SISTEMI VAV CON REGOLAZIONE DDC CON POSSIBILITA' DI
LETTURA PORTATA DA POSTAZIONE REMOTA, IDONEA PER IMMISSIONE O ESTRAZIONE ARIA,
COMPLETA DI INVOLUCRO FONOASSORBENTE E DI SILENZIATORE, CONFORME ALLE SPECIFICHE
TECNICHE ALLEGATE

RIF. VAV/1 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 500 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2160

RIF. VAV/2 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 800 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2200

RIF. VAV/3 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 1300 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2250

RIF. VAV/4 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 2400 m3/h: DIAMETRO ATTACCO @315

RIF. VAV/5 PORTATA ARIA INDICATIVA FINO A 3300 m3/h: DIAMETRO ATTACCO 2400

SILENZIATORE A SETTI FONOASSORBENTI ANTIEROSIONE, VELOCITA' MASSIMA ATTRAVERSMENTO
ARIA 8 mvs, PERDITA DI CARICO MASSIMA 60 Pa
RIF. SIL1 - ABBATTIMENTO MIN. 38 dB A 1000 Hz
RIF. SIL2 - ABBATTIMENTO MIN. 50 dB A 1000 Hz

PLAFONE FILTRANTE PER SALE OPERATORIE IN ACCIAIO INOX COMPLETO DI FILTRI ASSOLUTI H14
BOCCHETTA DI RIPRESA FORELLINATA IN ACCIAIO INOX

RIF. GRF1 SUP. UTILE 0,06 m2
RIF. GRF2 SUP. UTILE 0,12 m2

REGIONE LOMBARDIA
Direttore generale A.O. "G. Salvini"

AZIENDA OSPEDALIERA Dott. E. Maltagliati

"GUIDO SALVINI"

viale Forlanini 121, 20024 Garbagnate Milanese (M)

REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA OSPEDALIERO A RETE -
NUOVO OSPEDALE DI GARBAGNATE MILANESE

IMPRESA ESECUTRICE:

GARBAGNATE SALUTE COSTRUZIONE Scarl

PROGETTO COSTRUTTIVO

Descrizione:
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